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ISO 9001:2000 

ISO 14001:1996 

OHSAS 18001:1999 

System banestrømforsyning 



Visjon og mål for banestrømforsyning  

Visjon 

ÅBanestrømforsyningen skal ikke være  

en begrensning for togtrafikken 

ï ha oppetid iht def. av òGod infrastrukturò 

ï ikke være begrensende for toghastighet  

ï yte den elektriske effekt som togtrafikken  

trenger 

Mål 
 

ÅTilrettelegge for økt togtrafikk 

ï Betydelig økt persontrafikk, nye togstrekninger og nytt togmateriell 

(iht bl.a. Stamnettutredningen, Strekningsvise utbyggingsplaner, NTP mv.) 

ï Dobling av godstrafikk på tog innen 2020 og tredobling innen 2040  

(iht Godsstrategien) ï mindre ambisjoner i revidert godsstrategi/NTP) 

ÅInnfri krav gitt av lover, forskrifter og JBVôs Teknisk regelverk 

ï Spenningskvalitet for KL 

ï Kapasitet og redundans i omf.st. 

ï Tilgjengelighet/oppetid for omf.st. 

Basis for simuleringer 

og utredninger 



Resultater utredninger 

ÅBehov for mer elektrisk kapasitet - øyeblikkseffekt (MW) 

(nye omformerstasjoner, utvidelser) 

ÅFærre og større omformerstasjoner  

(typisk legge ned 2 gamle, bygge en stor) 

ÅNødvendig med nytt distribusjonsnett  

(AT-system) på alle strekninger  

(for å distribuere nok energi) 

ÅBehov for høy utbyggings-  

og fornyelsesaktivitet i årene fremover  

(for å nå mål i NTP) 



Investere i nye omformerstasjoner 

Nye omformerstasjoner fordi: 

ÅKommer ofte som konsekvens av større 

dobbeltsporprosjekter 
(dobbeltspor Eidsvoll-Hamar, Farriseidet-Porsgrunn, Bergen-Arna, 

Follobanen, elektrifisering Trønder- og Meråkerbanen mv.) 

ÅNye dobbeltspor muliggjør økt 

togtrafikk/hastigheter 

ÅØkt togtrafikk/hastigheter/togvekter 

gir økt elektrisk belastning 

ÅØkt elektrisk belastning gir økt 

kapasitetsbehov og behov for nye 

omformerstasjoner 



Banestrømforsyning  

i dag 

Rombak 

Å 34 omformerstasjoner 

Å   5 transformatorstasjoner 

Å   1 kraftstasjon 

Å   5 mobile omformere 



Banestrømforsyning  

framover I 

Rombak 

Å 20 omformerstasjoner  

     foreslås fjernet 

Å  1 transformatorstasjon  

    foreslås fjernet 



Banestrømforsyning  

framover II 

Å 27 omformerstasjoner 

(13 nye, 14 fornyede) 

Å 4 transformatorstasjoner 

Å 1 kraftstasjon 

Å 5 mobile omformere 

Å KL med AT på de fleste 

baner 

Narvik 

Stavanger 

Herefoss 

Voss 

Arna 

Berkåk 

Fåvang 

Hamar 

Oslo 

Solum 

Steinkjer 

Stjørdal 

Gjøvik 



Budsjettbehov JBV Energi 2015-2024 

Behov for investerings- og fornyelsesmidler: 

ÅInvesteringer (nye/større omformerstasjoner) er 

kalkulert til ca. kr. 2.800 mill. 

ÅFornyelser ï Strategiske og mindre for 

omformerstasjoner er kalkulert til ca. kr. 1.150 mill.  

ÅVedlikehold ï prosjekter i omformerstasjoner er 

kalkulert til ca. kr. 450 mill.  

 

ÅTOTALT: ca. kr. 4.400 mill. (Snitt: 440 mill./år) 

 

I tillegg er det behov for: 

ÅFornyelser av kontaktledning m/AT - behovet er ca. 

kr. 3.600 mill. (Snitt: 360 mill./år) 



Utfordringer framover 

ÅTilstrekkelig kapasitet/redundans 

ÅTilstrekkelig kompetanse/ressurser 

ÅTilstrekkelig finansiering - forutsigbarhet 

ÅTilstrekkelig god kvalitet, fremdrift, kostnadsstyring 

ÅEffektiv fremdrift for KL-fornyelser og disponering 

ÅØke leverandørmarkedet 

ÅUnngå ulykker og skader 



Budsjettutvikling prosjekter  

JBV Energi 

ÅBudsjett 2008:   75 mill. 

ÅBudsjett 2010: 165 mill. (2,2 x ift 2008)  

ÅBudsjett 2013: 204 mill. (2,7 x ift 2008) 

ÅBudsjett 2015: 255 mill. (3,4 x ift 2008) 

Stor aktivitet framover,  

særlig nyinvesteringer for økt elektrisk kapasitet 



Nye statiske omformere 

ÅNye omformerstasjoner 
(Solum, Arna, Gjøvik, Hamar, 

Stjørdal, Steinkjer, Oslo, Narvik, 

Herefoss mv.) 

ÅRehabilitering av eksisterende 

omformerstasjoner  
(Kielland, Lunner)  

ÅUtvidelse av eksisterende 

omformerstasjoner (Skoppum) 

ÅElektrifisering Trønder- og 

Meråkerbanen  
(ny KL med AT og 

omformerstasjoner) 

ÅOmbygging av KL-anlegg fra 

BT til AT-system  
(Kristiansand-Moi 100 km + flere 

øvrige prosjekter) 

 




